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KA120QHT, KA140QHT, KA160QHT VE KA210LHT
ELEKTRIK BAGLANTI DiYAGRAMI

TERMINAL KUTUSU BRAKETI

TERMINAL KUTUSU KAPAGI

ORNEK ELEKTRIK BAGLANTISI
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KABLOLARIN BAGLANTI SONRASI GORUNUMU
220V

Baglanti videosu i¢in
qr kodu okutunuz
veya ilgili linkimizi
ziyaret ediniz......

https:// www.youtube.com/watch?v=pcbokQoptNA
KOMPRESOR BORU BAGLANTILARI

1 Sqp

Gaz donus borusunu,
mutlaka emis hattina
bagladiginizdan emin
—== olunuz!!!!

. \’// \ Basma hatti borusu
Servis borusu

Emis Hatti borusu
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Not : Kullanmakta oldugunuz mevcut kompresor ve hatta ayni marka igindeki modeller
birbirinden ve bizim kompresorlerimizden farkl boru pozisyonlari igerebilir. Giivenliginiz ve
kompresoriin uzun sureli saghkl kullanilmasi i¢in mutlaka servis borusu ve emis borusunu
birbirine karistirmayarak ve dogru boruyu dogru girise baglayarak kullanmaniz esastir. Servis
borusuna gaz sarji i¢in sibop baglamaniz ve bu islem sirasinda min 5 cm lik bir boru ile kaynak
yapmaniz da tavsiye edilir.



